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A Vigszinh6z Nonprofit Kft. r6sz6re Enged6ly Okirat (0833. sz.) keret6ben biztositott nett6 80 milli6
forint felhaszndl6sdval kapcsolatosan az al6bbi k6r6ssel fordulunk Onhdz.

Budapest F6v6rosi 'Onkormdnyzata 6s a Vigszinhdz Nonprofit Kft. kdzott 2024. Aprilis 23-6n
Megval6sit6si megdllapod6s jdtt l6tre ,,a Vigszinhdz hfit6si rendszer6nek korszerfisit6se, hfit6g6pek
cser6je" t6rgy6ban, osszesen nett6 80 millio Forint biztosit6s6val.

A Szinhdz a szriks6ges elcjk6szft6si, tervez6si feladatokat kdvet6en a kivitelez6sre kdzbeszerz6si
pAlyAzatot irt ki, majd a nyertes ajdnlatadoval szerzSd6st kotdtt a kiviteli munk6kra. A szerz6d6s r6sz6t
k6pezi egy opci6s r6sz, mely lehivdsdt egy bizonyos mUszaki felt6telhez kdt6ttiink (a folyad6khtit6
berendez6s pincei 6s tet6n elhelyezkedci blokkjai kozdtti 6sszekot6 rfzvezet6kek hib6tlan
nyomAsprob6ja eset6n a vezet6kek cser6je nem szriks6ges). Az opci6 lehiv6sdra nem kellett sort
keriteni, igy az Enged6ly Okirat teljes keret6b6l a kivitelez6s sor6n felmerul6 esetleges p6tmunk6k
tiszt6z6st kdvet6en nagyj6b6l nett6 10 milli6 Forintos keret felhaszndlatlan marad.

A Vigszinh6z f56p0let6ben 2 db 1994-ben telepitett szellSz6 rendszer 6s a hozzAluk tartoz6 2 db
h0t6g6p rizemel. Jelen fehijit6si feladat keret6b6l az el6zetes k6lts6gbecsl6sek 6s a Megval6sit6si
megdllapod6s szerint csak 1 db h6t6g6p cser6je volt megoldhat6, a megmarado keret nem elegendci a
m6sik h(t6g6p cser6j6re.

BAr az Enged6ly Okirat kimondottan aszellSz6 rendszer Gsz6tk6pezS h0t6g6pek cser6j6re vonatkozik,
fent leirtakra tekintettel k6rjtik, hogy a megmarad6 keretet a teljes szellSzd rendszer tov6bbi, szint6n 30

6ve telepftett, cser6re szoru16 (hfit6g6pet nem 6rint6) berendez6seinek korszerfisit6s6re fordfthassuk.
A marad6k keret m6rt6k6t figyelembe v6ve, enged6lytik eset6n az alAbbi berendez6sek cser6j6t
tudndnk elv6gezni:

- keleti oldali szell6z6 rendszer bef0v6 ventil6tor blokk csere
Mivel a 30 6ves ventildtor tart6 keret 6s motortart6 bak elkorrod6lt, az alapkeret esetleges tor6se
a ventil6tor j6roker6k 6s egy6b szerkezetek t6r6s6t okozhatja. Az 6kszijfeszit6 korrozi6ja miatt
pedig az 6kszijszakadds gyakorisdga megemelkedett, cser6je csak a teljes ventil6tor blokk
cser6j6vel egytitt javasolt.
A kivitelez6s az aldbbi r6szfeladatokat tartalmazza:
A g6phdzban l6v6 2 db l6gkezel6 blokk szakszer0 roncsba bontdsa, elsz6llltdsa; elektromos
Atalakitdsi munkAk; 0j egyedi gydrtds0, megl6v6 6pit6szeti adottsdgokhoz igazitott ventildtor
blokk g6phdzi osszeszerel6se.
A kivitelez6s szerz6d6s kdt6st k6vetcj 6 hetes szdllitdsi id6t kdvet6en megkezdhet6. A
kivitelez6s becsrilt id6tartama t h6t - 1Onap. A kivitelez6s megfelel6 el6k6szit6ssel a szinh6zi
6vad alatt is lehets6ges.

- nyugati oldali szell6z6 rendszer elektromos fel0jitdsi munkdi
A szell6zd rendszer elektromos kapcsol6szekr6nye 30 6ve kerrilt telepit6sre. A benne l6v6
elektromos berendez6sek, mdgneskapcsol6k el6rt6k 6letciklusuk v6g6t, cser6jtik indokolt. A
kivitelez6s k6nnyen rltemezhet6, tdbbsz6ri p6r 6rAs m0velet, a szhhAzi Uzemet nem zavarja.

K6rjrik szives hozztlilrulAsdt a megmarado keret fenti javaslat szerinti felhaszndldsdhoz.
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